
Keu ri ngscertificaat 
Naam bedrijf: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 
Naam aanvrager: Wouter Swalus 
Straat: Vautierstraat 29 
Postcode: 1 000 
Gemeente: Brussel 

Geïnspecteerd op: 11 & 27-05-2016 
Geïnspecteerd te: Museum Brussel, Vautierstraat 29 
Geïnspecteerd door: Piessens Ivan 

Certificaatnummer: 2016 - C 08 

Ladders 
Trappen 

(EN 131) 

(EN 131-EN 14183) 

met stickernummers Van: K&C 116581 tem K&C 116748 
-+ nummering niet doorlopend, Steigeronderdelen zitten hier ook tussen. 

Volgende keuring uiterlijk voor: 11-05-2017 
Ondergetekende: Piessens Ivan 

Handtekening: 0~ == (Q;v 

Certificaat is uitsluitend geldig met bijhorende inspectiedocument vermeld met hetzelfde certificaatnummer. 
Keuringsmethodiek ALTREX: De Inspecteur Keuring en Certificering inspecteert het materiaal op basis van de instructies voor de 
periodieke Keuring en Certificering van ladders, trappen en steigers. 

Altrex Belgium n.v./s.a., Puursesteenweg 335, 2880 Bornem 
tel: 03/870 53 43, fax: 03/887 99 35 

info@altrex.be , www.altrex.be 



Altrex controlestaat periodieke keuring : Ladders en Trappen 

Naam klant: KLAJJ~ û::t:>L No.t_~cu .. xl::."""'" . · \k, \IK.;-
Certificaatnummer: loAG- CO 'i? 
Datum: .AA- <j -mAG I 27 5- 1D1G 
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Keuringsuitslag 
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Gekeurd op: W=Werking C=Compleetheid S=Stijfbeid T=Trede/Sportverbinding B=Beschadiging BB=Basisbreedte 
Keuringsuitslag: G=Goedkeur /\=Afkeur R=Reparatie N=Niet Aanwezig 



Keu ri ngscertificaat 
Naam bedrijf: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 
Naam aanvrager: Wouter Swalus 
Straat: Vautierstraat 29 
Postcode: 1 000 
Gemeente: Brussel 

Geïnspecteerd op: 11 & 27-05-2016 
Geïnspecteerd te: Museum Brussel, Vautierstraat 29 
Geïnspecteerd door: Piessens Ivan 

Certificaatnummer: 2016- C 09 

Rolsteigers (onderdelen) (EN 1004--EN 1298 gebruik,,.nwijzing) 

met stickernummers Van: K&C 116590 Tot en met: K&C 116737 
~ nummering niet doorlopend, ladders & trappen zitten hier ook tussen. 

Volgende keuring uiterlijk voor: 11-05-2017 
Ondergetekende: Piessens Ivan 

"'"·'~";"' 5=l ~ 
Certificaat is uitsluitend geldig met bijhorende inspectiedocument vermeld met hetzelfde certificaatnummer. 
Keuringsmethodiek AL TREX: De Inspecteur Keuring en Certificering inspecteert het materiaal op basis van de instructies voor de 
periodieke Keuring en Certificering van ladders, trappen en steigers. 

Altrex Belgium n.v./s.a., Puursesteenweg 335, 2880 Bomem 
tel: 03/870 53 43, fax: 03/887 99 35 

info@altrex.be, www.altrex.be 



Altrex controlestaat periodieke keuring : Steigerdelen 

Naam klant : V\(;~~ <..:O:A No,\:u.À >Ju.v'C'i:~>'" ·''""' CID 
Certificaatnummer : .ZO..IG - C 09 " 
Datum : M - S- ,!})_,\(,' 

Gekeurd op Keuringsuitslag 
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Gekeurd op: W=Werking C=Compleetheid S=Stijfheid P=Passing B=Beschadigîng R=Rechtheîd 
Keuringsuitslag: G=Gocdkcur A=Afkeur R=Reparatîe N=Nîet Aanwezig 
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Altrex controlestaat periodieke keuring : Steigerdelen 

Naam klant: M~ I.XX.R NCAX:: 
Certificaatnummer: .lo.~G -~ C.09 
Datum: .AA-S- w)C: 
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Keuringsuitslag 
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Gekeurd op: W=Werking C=Compleetheid S=StUfheid P=Passing B=Beschadiging R=Rechtheid 
Keuringsuitslag: G=Goedkeur A=Afkeur R=Reparatie N=Niet Aanwezig 
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Altrex controlestaat periodieke keuring : Steigerdelen 

Naam klant: K~ \.:ZO\. I'Y· • I'< Ld?ti> .L. "' Certificaatnummer: jo"{(:; - C09 
Datum: AA-S- w,iG, I J7-5-loAG 

Gekeurd op Keuringsuitslag 
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Gekeurd op: W=Werking C=Compleetheid S=Stijfheid P=Passing B=Beschadiging R=Rcchthcid 
Keuringsuitslag: G=Goedkeur A=Afkeur R=Reparatie N=Niet Aanwezig 

Stickernr. 

IIGCfó 

b .. 

\lb +co 

AO 



Altrex controlestaat periodieke keuring : Steigerdelen 

Naam klant: KuNeik CCO\ Neet<,, ;u;_:scr"'";y\/,cllAf'_c 
Certificaatnummer: ~(, - CO'::l 
Datum: H-S- 20,-\G 
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Gekeurd op: W=Werking C=Compleetheid S=Stijfheid P=Passing B=Beschadiging R=Rechtheid 
Keuringsuitslag: G=Goedkcur A=Afkeur R=Reparatie N=Niet Aanwezig 
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Naam Klant :Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 
Cettificaatnummer : 2016 - C 08 & C 09 
Datum: 11 &27-05-2016 

Ladders & Trappen omschrijving Herstel I Afkeur 

Nr. Hl A Omschrijving 
1 Afkeur -Trapje is volledig verwrongen. 
6 Afkeur - Tredekapjes manco, schoortjes gebogen, rivetten manco. 
8 Hersteld - Spreidlint hersteld, scharnier terug vastgezet. 
11 Opmerking -Deuk 7e sport achterste ladderdeeL 
15 Afkeur - Achterrek staat verwrongen & bomen gebogen. 
19 Hersteld -Vijs in platform manco. 
20 Afkeur -Bordes gescheurd, rivetten manco. 
21 Hersteld - Opsteekhaak terug recht gezet. 
22 Opmerking -Maatwerk, geen normering. Stevig, alle verbindingen zijn ok. 
23 Opmerking - Maatwerk, geen normering. Stevig, alle verbindingen zijn ok. 
25 Afkeur - Bordesplaat gescheurd, treden geplooid, tredekapjes manco. 
26 Opmerking -DIN 4568. Stevig, alles recht en alle verbindingen zijn ok. 
32 Opmerking - Speling tussen vóór- en achterrek is minder dan 2 cm. (=ok) 
33 Hersteld - Opsteekhaak geborgd vervangen op 3e ladderdeeL 

Steigerdelen omschrijving Herstel I Afkeur 

Nr. Hl A Omschrijvine: 
51 Hersteld - Platformlint hersteld. 
113 Hersteld - Platformlint hersteld. 
122 Afkeur - Opbouwframes zijn gebogen, niet geschikt voor prof gebruik. 
135 Hersteld - Platformlint hersteld. 

Onderdeel Aantal Prijs Referentie 
Opsteekhaak rechts I x €8 731312 
geborgd 

Altrex Belgium n.v./s.a., Puursesteen weg 335, 2880 Bomem 
tel: 031870 53 43, fax: 031887 99 35 

info@altrex.be , www.altrex.be 



werkfiche 
Klant Altrex 

Naam: Museum voor Inspecteur: Piessens Ivan 
Natuurwetenschappen 
Adres: Vantierstraat 29 Certificaatnummer: 2016- C 08 & C 09 
Gemeente: B-1 000 Brussel Datum: 11 & 27-05-2016 
Contactpersoon: Wouter Swalus Geïnspecteerd te: Museum Brussel 

Uren 
Reistijd Werkuren 

vertrek aankomst van tot 
09.30u 10.30u 10.30u 16.00u 
08.30u 09.30u 09.30u 15.00u 

Totaal reistijd: 2.00u Totaal werkuren: 11.00u 

Geïnspecteerd 
Ladders Trapladders Steiger(s) Steigermateriaal 

Vanaf K&C 116581 

Totaal aantal stickers: 174 

Steigers : 08. OOu x € 65/u - € 520 
L& T : 33 stuks x € 6 = € 198 
Onderdelen : € 8 
Administratie : € 50 
Transport : € 100 (2 dagen) 
Totaal+ € 876 

Voor akkoord: 

Stickernummers 
Tot en met K&C 116737 

OpmerkinQen? 

Naam: ..................................................................................................................... .. 

Handtekening: 

Altrex Belgium n.v./s.a., Puursesteenweg 335, 2880 Bornem 
tel: 03/870 53 43, fax: 03/887 99 35 

info@altrex.be, www.altrex.be 


