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Eenheid :
Gebouw : Verdieping :
Lokaalnr : Lokaal benaming :

Dit arbeidsmiddel en de installatie ervan werd aan een controle onderworpen op de naleving van :
1a De vigerende wetten, reglementen en normen inzake veiligheid en hygiëne :

OK

1b Minimum voorschriften KB Arbeidsmiddelen :
OK

1c Fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen KB machines :
OK

2 Bijkomende veiligheidseisen bij bestelling :

status
OK
OK
OK
OK
OK

/
Externe controle voor indienststelling /
Externe periodieke controle

Dit arbeidsmiddel werd geconstrueerd op basis van hogervermelde voorschriften en 
mag in gebruik genomen worden onder voorwaarden van voldoende toezicht op de veiligheidsrichtlijnen 
en de organisatie van toolboxmeeting voor de gebruikers aan de hand van de handleiding

Naam :
Paraf :
Datum :

Handtekening: Datum:

VERSLAG VOOR INDIENSTSTELLING
Artikel 54 quater 3.3 en 3.4 van het A.R.A.B.

Titel VI hoofdstuk I artikel 8.3 en 8.4 van de CODEX (KB Arbeidsmiddelen)

IDENTIFICATIE VAN HET ARBEIDSMIDDEL

Merk : Fbox Twin A 3ph 400V 50Hz mobile
Type : Fbox Twin A 3ph 400V 50Hz mobile

Leverancier : Nederman

Benaming : Nederman Filter box + extration arms

LOCALISATIE VAN HET ARBEIDSMIDDEL
Labo Paleo
Janlet -2

Serienummer :

Gebruik: Afzuiging stof 

Bouwjaar

Item Opmerking
EG-verklaring van overeenstemming

Labo
NALEVING VEILIGHEIDSEISEN

VEREISTE DOCUMENTEN 

Gebruiksinstructies in taal gebruiker
Veiligheidsvoorschriften in taal gebruiker

CE-markering
Attest leverancier

ADVIES PREVENTIEADVISEUR 

preventieadviseur arbeidsgeneesheer bijkomende deskundigheid inzake :

Onderhoudsinstructies in taal gebruiker

periodiciteit :

Veiligheidsvoorschriften: Aandacht bij opstelling. Niet bedoeld voor rookgassen en chemische agentia.

W. Swalus
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